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IVD-Merkblatt Nr. 3 

Ausgabe Februar 2005 
(ersetzt Ausgabe November 2000) 

Konstruktive Ausführung 
und Abdichtung von Fugen 
in Sanitär-I Feuchträumen 

Anwendungsbereich 

Das Merkblatt gilt als Ergänzung zu bestehenden Normen 

und technischen Regelwerken, 

Es gilt im Innenbereich für Fugen und ihre Abdichtung mit 

Dichtstoffen, die einer Belastung durch nicht drückendes 

Wasser ausgesetzt sind: Unter Feuchträumen im Sinne des 

Merkblattes werden Sanitärräume wie 

• Bad 

• WC 
• Dusche sowie 


• Küchen 


• Waschküchen 


• Saunabereiche etc , . 


verstanden wie sie im lOB-Merkblatt in den Beanspruch


ungsklassen 0 bis A 2 definiert sind (siehe 10 Anlage), 


Das Merkblatt ist relevant für 

• Feldbegrenzungsfugen 

• Randfugen 

• Anschlussfugen 

Nicht erfasst werden Fugen im Unterwasserbereich (Schwimm

becken, Kanalbau und Kläranlagen etc .), Ebenfalls nicht er
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werden Gebäudetrennfugen (Definition 

DIN 52460) sowie und Türanschlussfugen 

IVD-Merkblatt Nr. 9). 

Mitgeltende Regelwerke 

• 01 N EN 7 »Hochbau; Fugendichtstoffe - Begriffe« 


.. 01 N 52460 »Fugen- und bdichtungen - Begriffe« 


.. DIN 18195 »Bauwerksabdichtungen« 


.. 01 N 18560 »Estriche Bauwesen« 


.. 150 11600 »Hochbau- ichtstoffe - Einteilung 


und Anforderung von 

.. IVO- Merkblatt Nr. 1 »Abdichtung von Bodenfugen mit 

elastischem Oichtstoff« 

.. IVO- Merkblatt Nr. 2 »Oichtstoff-Charakterisierung« 

.. IVO- Merkblatt Nr. 9 »Oichtstoffe in der Anschlussfuge 

für und Außentüren. Grundlagen für Planung 

und Ausführung« 

.. IVO Merkblatt Nr. 14 »Dichtstoffe und 5ehimmelpilzbefall« 

.. ZOB-Merkblatt »Bewegungsfugen in Bekleidungen 

und Belägen aus iesen und Platten« 

.. ZOB-Merkblatt »H für die Ausführung von 

bundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen 

aus FI und Platten für den Innen und Außen

bereich« 

3 Grundlagen 

müssen so abgedichtet werden, der Baukör

per dauerhaft vor Wasserschäden geschützt (DIN 18195). 
eindringendes Wasser kann, von außen unbemerkt, 

liehe Schäden . Abzudichten sind alle Anschlüsse, 
besonders wenn unterschiedliche Baustoffe mit unterschied

lichen physikalischen miteinander verbunden 
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(z.B. BodenlWand und Anschlüsse an Sanitärbauteilen). 

Neben der technischen Funktion hat die Fugenabdichtung in Sa

nitär-/Feuchträumen wichtige ästhetische und hygienische Auf

gaben. Sie muss fungizid ausgerüstet und leicht zu reinigen sein, 

um den Befall und die Ausbreitung von Schimmelpilzen zu verhin

dern (IVD-Merkblatt Nr. 14). Sollte aus rechtlichen Gründen (z. B. 

Lebensmittelrecht) keine fungizid ausgestatteten Dichtstoffe ein

gesetzt werden können, ist die Verwendbarkeit von konkreten 

Dichtstoffen beim Hersteller zu erfragen. 

Dichtstofffugen sollen sich unauffällig dem Gesamtbild anpas

sen. Deshalb werden sie häufig nicht so breit ausgeführt, 

wie es erforderlich wäre, um die Bauteilbewegungen elas

tisch aufzunehmen. Derartige Unterdimensionierung, stän

dige Wasserbelastung, chemische Beanspruchung und ag

gressive Reinigungsverfahren führen dazu, dass feuchtig

keitsbeanspruchte Fugen gepflegt und gewartet werden 

müssen. Sie gelten deshalb als Wartungsfugen mit einge

schränkter Gewährleistung. Ihr lustand muss in regelmäßi

gen leitabständen überprüft und der Dichtstoff ggf. erneu

ert werden, um Folgeschäden zu vermeiden (DII\J 52460). 

Dichtstoffe stellen keine Abdichtung im Sinne der DIN 18195 

»Bauwerksabdichtungen« und des lOB-Merkblatts »Hin

weise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit 

Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den 

Innen- und Außenbereich« dar. 

4 	 Fugenabmessungen und 
konstruktive Ausführungen 

4.1 	 Fugenabmessungen . 

Die Fugenabmessungen ergeben sich aus der Summe der 

Beanspruchungen und den mechanischen Eigenschaften 

3 

szeller
Ungültig



der Baustoffe. Sie sind vom Planer unter Berücksichtigung 

der zulässigen Gesamtverformung (ZGV) der vorgesehenen 

Dichtstoffe festzulegen. 

Um eine dauerhafte Flankenhaftung herzustellen, ist im Falle 

einer Rechtecksfuge eine Mindestfugentiefe (to) von 5 mm 

einzuhalten . Bei Ausführung einer Dreiecksfuge müssen 

beide Haftflächen (tH) mindestens 6 mm breit sein. 

PE-Au rc!scnnu' 6 mm" 
" ", . 

f+ 
Abb. 7 Rechtecksfuge Abb. 2 Dreiecksfuge 
t = Tiefe der Haftfläche des Dichtstoffes 
H 

1 = Tiefe des Dichtstoffes 
0 

b
F 

= Fugenbreite 

Dimensionierung des Fugendichtstoffes für 

Rechtecksfugen (siehe Abb. 1) 

5 6 8 10 12 15 rnm 

5 6 8 8 8 10 rnm 

Bei der Fugenbreite bF ist zu berücksichtigen, dass die Ge

samtverforrnung des Diclltstoffes (Summe aus Stauchung, 

Dehnung und Scherung) bezogen auf die Fugenbreite bF 

nicht größer ist als die zulässige Gesamtverformung des 

Fugendichtstoffes,jedoch maximal 25%. 

Das Ausmaß der auftretenden Bewegungen z. B. durch 

höhere Verkehrslasten (> 1,5 KN/m 2
) hat einen wesentlichen 

Einfluss auf die konstruktive Ausbildung der Fugenabdich
tung sowie auf die Auswahl des Dichtstoffes. 
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Richtwerte für Fugenbreiten bei Normalbeanspruchung 

(Beispiel: Temperaturdifferenz 20°C und 20% ZGV des Dichtstoffes) 

Wandbekleidungen innen 

am Deckenanschluss, 5-10 mm 
am Anschluss an Bodenbeläge auf Trennschicht 
und Dämmschicht, 
bei durchgehenden Belägen in Geschosshöhe 
(in der Regel an Unterkante Decke), 
über Wechsel der Untergrundbaustoffe ohne Mörtelträger, 
Bodenbeläge innen . 

• auf Beton 

an Wandansch lüssen, Pfeilern, Stützen, festen Einbauteilen 5-10 mm 
und den Boden durchdringenden Bauteilen. 

• auf Trennschicht 

an der Feldbegrenzung, Seitenlänge der Felder je nach 5-10mm 

Estrichdicke 8-12 m, 

an Wandanschlüssen, Pfeilern, Stützen, festen Einbauteilen 

und den Boden durchdringenden Bauteilen, in Türdurchgängen, 

bei starken Versprüngen im Grundriss der Fläche, 

bei Wechsel der Estrichdicke. 

Es sollen möglichst gedrungene Felder entstehen. 


• auf Dämmschicht 

an der Feldbegrenzung, Seitenlänge der Felder 5 8 m 8-10 mm 
an Wandanschlüssen, Pfeilern, Stützen, festen 
Einbauteilen und den Boden durchdrin<,jenden Bauteilen, 
in Türdurchgängen, 
bei starken Versprüngen im Grundriß der Fläche, 
bei Wechsel der Estrichdicke. 
Es sollen möglichst gedrungene Felder entstehen. 
Feldgrößen von 40 m' sol len nicht überschritten werden. 

(Auszug aus ZDB-Merkblatt: »Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen 

aus Fliesen und Platten,,) 


Berechnungsbeispiel für die Mindestfugenbreite 

Zum Beispiel berechnet sich die Bewegungsfuge von 

Estrichen wie folgt: 

b F = 1000 x x x tlT x (100%: % ZGV) 

b =Fugenbreite in mm
F 

= Seitenlänge in m 

u, =Wärmeausdehnungskoeffizient von Beton =12 x 10-6 [0C-'] 

ß T =Temperaturdifferenz in oe 
ZGV = Zulässige Gesamtverformung in % 

Dies ergibt bei 5 m Seitenlänge bei einer Temperatur
differenz von 20 oe und einem Dichtstoff mit einer ZGV 

von 20%: 

I 
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bF = 1000 x I x UT X L1T x (100% : % ZGV) 

1000 x 5 x 0,000012 x 20 x (100% : 20%) = 6 mm 

bF = 6 mm, d.h. mindestens eine 6 mm breite Fuge wird benötigt. 

Bei stärkeren Belastungen - z.B. Fußbodenheizung - muss 

die Fugenbreite bF der Randfuge/Bodenfuge entsprechend 

größer ausgeführt werden. Die Dimensionierung ist vom 

Planer vorzugeben. 

Für die Ausbildung mechanisch und chemisch stark belas

teter Fugen speziell im industriellen Bereich wird auf das 

IVD-Merkblatt Nr. 1 verwiesen . 

4.2 Fugenausführungen 

Die nachfolgenden Angaben erfolgen unter der Vorausset 

zung, dass die Vorarbeiten, z.B. das Verlegen des Estrichs 

oder das Aufbringen des Belages, unter Beachtung der ein

schlägigen Regelwerke ausgeführt wurden. Die Verlegung 

des Bodenbelages auf der Lastverteilungsschicht (Estrich) 

kann erst nach Erreichen der Belegreife (Herstellerangabe) 

erfolgen . Die Messung der Restfeuchte hat mit einem 

CM-Gerät zu erfolgen. 

Bei vorhandenen, mit dem Dichtstoff chemisch unverträg

lichen Schalldämmeinlagen, Dichtbändern, etc. muss, z.B. 

wegen möglicher späterer Verfärbungen des Dichtstoffes, ei

ne Trennung des Dichtstoffes von der Einlage durch eine ge

eignete Sperrfolie (Trennfolie) oder PE-Rundschnur erfolgen. 

4.2.1 Feldbegrenzungsfugen 

Feldbegrenzungsfugen unterteilen den Belag in Felder be

grenzter Fläche. 

Die Dimensionierung der Felder ist nach DIN 18560 »Estri
che im Bauwesen« vom Planer vorzunehmen. 

Feldbegrenzungsfugen sind von der Oberfläche des Belages 
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bis auf den tragenden Untergrund oder bis auf die Ab

deckung der Dämmung bzw. Abdichtung auszubilden . 

4.2.2 Randfugen (Boden/Wand) 

Randfugen sind Fugeh , die den Belag im Übergang zu 

Wänden bzw. den Belag durchdringenden Bauteilen be

grenzen . Sie sind wie Feldbegrenzungsfugen auszubilden. 

Im Randfugenbereich Boden/Wand treten erfahrungsgemäß 

große Bewegungen auf, die z.T. unkontrollierbarer Art sind, 

z.B. als Folge von Bauwerkssetzungen oder irreversiblem 

Schwinden zementgebundener Bauteile (unvermeidbare 

Verformung von schwimmenden Konstruktionen). Aus die

sem Grunde ist es vorteilhaft, den Randanschluss als 

Rechtecksfuge auszufüllren (Abb. 3). 

Allerdings setzt diese Ausführung eine Dickbettverlegung 

des Wandbelages voraus, was heute nur noch in den we

nigsten Fällen erfolgt. 

",", ", ",~' , ", ", ", ", ', <" ", '~" ", ':-:, 
\. 8,J I U1ULHJI.:;.11ll,Illl.) 

Abbildung 3.' Boden-Wa ndanschlussfuge 
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Bei praxisüblicher Verlegung von Platten- und Keramikbe

lägen im Dünnbettverfahren im Verbund mit Flüssigfolien

abdichtungen ergeben sich konstruktiv schmale Fugen. Die 

Dreiecksfuge kann hier ausgebildet werden (Abb. 4). 

MduerpulZ 

\ 
" ."t", 

-" 

, , ..!-\ 

" ... -. 

" ..... _, . 

OtlmmHng 

Abbildung 4.' Randfuge als Dreiecksfuge 

Dabei ist jedoch auf eine besonders sorgfältige Beachtung 

der vorhergenannten konstruktiven Ausführungshinweise 

wie Belegreife des Estrichs, ausreichende Haftflächen für 

den Dichtstoff und eine hohe zulässige Gesamtverformung 

(ZGV = 25%) des Dichtstoffes zu achten, 

Randfugen unterliegen bei den unvermeidbaren Verformungen 

des Estrichs physikalischen Einflüssen. Dadurch können Fugen

abrisse entstehen, da die zulässige Gesamtverformung des 

Dichtstoffes überschritten ist (Wartungsfuge), 

4.2.3 Anschlussfugen 

Anschlussfugen können zwischen Belägen bzw. Bekleidungen 

und angrenzenden Bauteilen sowie festen Einbauten erfor

derlich sein, Sie werden in der Regel in der Dicke des Be
lagstoffes, falls erforderlich jedoch bis auf die Ansetz- bzw. 

Verlegefläche ausgeführt (Auszug aus dem ZDB-Merkblatt 
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»Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus 


Fliesen und Platten«). 


Je nach Anschluss kann die Verwendung eines geeigneten, 


geschlossenze"igen Hinterfüllmaterials erforderlich sein. 


• Anschlussfugen im Eckbereich Wand (Eckfugen) 

In senkrechten Innenecken sind Anschlussfugen vorzuse

hen und elastisch abzudichten. Da in der Regel nur geringe 

Fugenbewegungen auftreten, reicht die Ausführung als 

Dreiecksfuge aus. Sind größere Bewegungen zu erwarten, 

sind Rechtecksfugen auszubilden. 

• Anschlussfugen Wand/Decke 

Die Ausbildung von Anschlussfugen zwischen Wandbelag 

und Decke kann erforderlich sein, soweit mit Spannungen 

und/oder Belastungen zu rechnen ist. 

• Anschlussfugen an Sanitärobjekte 

Anschlussfugen an sanitären Einbauten, wie z.B. Wasch

tisch, Bidet, WC, Urinal etc., sind in der Regel geringen Be

wegungen ausgesetzt. Die Abdichtung in Form einer Drei

ecksfuge (analog Abb. 4) ist ausreichend. 

• Anschlussfugen an Wannen 

Bade- und Duschwannen müssen so standfest installiert 

werden, dass der Dichtstoff in der Anschlussfuge bei be

stimmungsgemäßer Nutzung (Belastung) nicht über den 

Wert seiner zulässigen Gesamtverformung (ZGV) hinaus 
gedehnt und gestaucht wird. Eine Lastfallprüfung ist vor der 

Verfugung vorzunehmen. In der Praxis hat es sich bewährt, 
die Wanne zu befüllen (belasten), bevor die Anschlussfuge 

abgedichtet wird. 
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Auf Grund der in der Praxis üblichen Flüssigfolienabdich

tung im Verbund mit Dünnbettverlegung der Keramik ist die 

Anschlussfuge so auszubilden, dass von der Wand ablau

fendes Wasser zügig in die Wanne geführt wird. 

Die Haftflächenbreite des Fugendichtstoffes sollte sowohl 

an der Wannen- als auch an der Keramikfläche mindestens 

6 mm betragen. Bei Acrylwannen ist wegen ihrer größeren 

Verformung eine Haftflächenbreite von mindestens 8 mm 

zu empfehlen. 

r---- M~"erputL 

.___--.-- Abdichlling 1. Llgp 
M-t-- Abd,c ll tung 2 Lag~ 
Io~---+---- Dunnbetlmürlel 

):=S====:s::f":"~ FIi...,en 

Elast.scher DIchIStoff 

Abdlchtbdn 

Wannenhalterung 

AlJr1 lchlung (- l-!uss,gfo""nabrJ lchtung) 

Abbildung 5.' Anwendungsbeispiel für Wannenanschlussfugen 

• Anschlussfugen an andere Bauteile 

Anschlussfugen dieser Art treten zwischen Belägen und 

Bekleidung und angrenzenden Bauteilen auf, z. B. Türen, 

Fenstern, Rohrdurchführungen . Sie werden in der Regel in 

der Dicke des Belagstoffes, falls erforderlichjedoch bis auf 

die Ansetz - bzw. Verlegefläche ausgeführt. 
Bei Fenstern und Außentüren gelten die Richtlinien des 

IVD-Merkblattes Nr. 9. 
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DIN EN 27389 

5 Dichtstoffe 

Auswahl erfolgt nach der Beanspruchung, die aus 

mechanischen, und anwendu 

Einfl bt. Bei Natur- und Betonwerksteinbelägen 

natursteinverträgliche Dichtstoffe 

Folgende Eigenschaften des Dichtstoffes sind im Datenblatt 

bzw. durch nigung entspr. DIN 18200 nachzu 

Zeile Eigenschaft Anforderung 	 Prüfung 
1 <:;10% 	 DIN EN ISO 10563 

2 <:;3mm 	 DIN EN 27390 
U 20 

3 ;:>70% 
Verfahren 
mit 60% 

4 Haft-lDehnverhalten 'lj 	 DIN EN ISO 10590 
Verfahren 
mit 60% 

5 Kohäsionswert 0.4 Nimm' 	 DIN EN 28340 
Verfahren B 

6 	 Wachstumsstärke 1 

mit 60% 

131 

[1] IJmr,pknrnAr An,C:nrArnPIC1("1 ISO/FDIS 13640 aus Glas (Ersatz Fliesen). anodisiertem 
nach Methode Ml 

[2] aus Glas 

[3] 	 Zur wird eine 2 mm dicke Folie 
Normalklima 23/50, Danach werden 
und diese 

4 Wocrlen in Wasser von 
1Oorache der Folienstucke 

1 x Woche 
23/50 
wie in OIN EN ISO 846 B . Abs. 82.2 anaeaeben 

Die Prüfungen 1 sind auch ndteil ISO 11600. 

Dichtstoffe, die alle Anforderungen Dichtstoffklasse 

I 11600 F Klasse 20LM oder ISO 11600 F Klasse 25LM 

und die Teilprüfung 6 "Fungizide Wirkung" erfül 

entsprechen somit auch den d Merkblat

tes. Weitere Prüfungen nach Vereinbarung bzw. 
chend dem vorgesehenen E 
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Zeile Eigenschaft Prüfung 

7 Verarbeitbarkeit :'1 DIN EN 2904 8 
6 mm Lochplatte 

8 Verträg lichkeit mit 
anderen Baustoffen 

DIN 52 452-1 

9 Verträg lich keit mit 
Reinig ungsmitteln. Körperp flegemitteln 
Chlorwasser. schwachen Sä uren und Laugen 

DIN 52452-2 

10 Korrodierende Wirkung gegenüber 
Metallen und/oder Kunststoffen Prüfung ist zu vereinbaren 

[4J 	 Einkomponentige Dichtstoffe sind am Ende der Lagerfähig kei t. mehrkompo
nentige DIchtstoffe 40 Minuten nach Misc hbeginn zu prüfen . 

6 Hilfsstoffe 

6.1 Hinterfüllmaterial 

Das Hinterfüllmaterial muss mit dem Fugendichtstoff ver

träglich und darf nicht wassersaugend/-speichernd sein. 

Ferner darf es die Formänderungen des Dichtstoffes nicht 

behindern und keine Stoffe enthalten, die das Haften des 

Dichtstoffes an den Fugenflanken beeinträchtigen können, 

z.B. 	Öl, Bitumen, Teer. Außerdem darf es keine Blasen oder 

Verfärbungen hervorrufen. Das Hinterfüllmaterial muss im 

eingebauten Zustand einen ausreichenden Widerstand 

beim Einbringen und Abglätten des Fugendichtstoffes leis

ten. Deshalb sollte der Durchmesser etwas größer sein als 

die Fugenbreite. Als Material hat sich geschlossenzelliges 

Rundprofil aus geschäumtem Polyethylen bewährt. 

6.2 Glättmittel 

Es dürfen nur vom Dichtstoffhersteller empfohlene GlättmiUel 
gebrauchsfertig oder in der vorgeschriebenen Konzentration 

eingesetzt werden . Sie müssen dichtstoffverträglich sein 
und dürfen keine Verfärbungen des Dichtstoffes verursa

chen . 
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Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, kein 

mittel an die Haftflächen gelangt. gemäßer Anwen

dung lättmittel keine Verfärbung auf angrenzenden 

len verursachen. Darüber hinaus dürfen lättmittel 

keine kerbrissverursachende Im bildung erzeugen. 

7 Ausführung 

1.1 Vorbereitung der Fugen 

Die Fugenflanken einschließlich Haftflächen müssen 

sauber, ken und fettfrei sowie und tragfähig 

Sie müssen frei sein von solchen be

handlungen, z.B. Anstrichen, Versiegelungen, Imprägnie

rungen, die Haften und Aushärten des 

Je nach Dichtstoff kann in Abhängigkeit vom Untergrund eine 

Vorbehandlung Haftflächen mit einem erforderlich 

. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu 

beachten. 

Mörtel zur Ausbesserung schadhafter Stellen im Fugenbe

reich muss ausreichend trocken und tragfäh sein, eine 

weitgehend Oberfläche haben und ausreichend 

am Beton .Solche Ausbesserungen 

Haften des Dichtstoffes nicht beeinträchtigen. 

Dichtstoffe und Hilfsm mit dem zu verfugenden 

ustoff verträglich sein. 

Verwendung von Abdichtstoffen auf Bitumenbasis ist ein 

Berührungskontakt zwischen bitumenhaitigen Untergründen 
und mit dem 

legen 
ichtstoff zu vermeiden (z.B. durch n

Sperrfolie). 
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7.2 Einbringen des Fugendichtstoffes 

Die Richtlinien und technischen Merkblätter der Hersteller 

sind zu beachten. 

Die vom Hersteller vorgeschriebene Zeitspanne zwischen 

Auftragen des Primers und Einbringen des Fugendicht

stoffes muss eingehalten werden. Der Fugendichtstoff ist 

gleicllmäßig und möglichst blasenfrei einzubringen. 

Durch Andrücken und Glätten ist ein guter Kontakt mit den 

Haftflächen herzustellen, wobei möglichst wenig Glättmittel 

zu verwenden ist. 

8 Aufzeichnungen 

Es ist empfehlenswert, insbesondere bei größeren Bauvor 

haben, folgende Aufzeicllnungen über den Arbeitsablauf 

vorzunehmen: 

• Datum 

• Bauvorhaben (Bezeichnung) 

• Bauteil, Fugenmaße etc . 

• Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit mit Uhrzeit der 

Messung 

• Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten 

• Dichtstoff und Voranstrich/Primer (Fabrikat, Chargen
nummer) 
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• weitere eingesetzte Hilfsmittel, z. B. Hinterfüllmaterial, 

Glättmittel 

• Sonstiges 
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10 Anlage 

Beanspruchungsklasse Definition der Beanspruchung Anwendungsbeispiel 

neu 

0 

bisher Wand- u. Bodenflächen 

ohne bzw. nur mit geringfügiger 
Beanspruchung 

bei feuchtigkeits-unempfindlichen 
Umfassungsbiluteilen und Verle
geuntergrunden 

Wände. in Bädern mit haus
haltsüblicher Nutzung Ohne Bo
deneinlauf 

Böden. in Bädern mit haus
haltsüblicher Nutzung ohne Bo
deneinlauf 
mit Bade- bzw. Duschwanne 

AO 1 FBKI 
Wandflächen, die nur zeitweise 
und kurzfristig mit Spritzwasser 
mäßig beansprucht sind 

Wände, spritzwasserbelastet in 
Bädern mit haushaltsüblicher 
Nutzung ohne Bodeneinlauf 

AO 2 FBKI 
Bodenfläc hen, dip. nur zeitweise 
und kurzfristig mit Spri tzwasser 
mäßig beansprucht sind 

Böden, spritzwasserbelastet in 
privaten Bädern mit Bodeneinlauf 

Al FBK 11 
Wandflächen, die durch Brauch-
und Reinigungswasser hoch be -
ansprucht sind 

Wände in öffentlichen Duschen 

A2 FBK 11 
Bodenflächen, die durch Brauch-
und Reinigungswasser hoch be
ansprucht sind 

Böden in offentlichen Duschen 

Schwimmbeckenumgänge 

FBK = ZDB- Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse 

Siehe lDB-Merkblatt »Hinweise für die Ausführung von 

Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus 

Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich«, S. 4 
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Aktuelle IVD-Publikationen: 
Praxishandbuch Dichtstoffe 5. neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2004 

Dichtstofflexikon Ausgabe 11 /03 

Sonderdruck aus »Fliesen und Platten« Wartungsfuge - Genormter Begriff für Dichtstoffe, Ausgabe 10/94 

IVD-Merkblatt Nr. 1 	 Abdlchtung von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen, Ausgabe 9/04 

IVD-Merkblatt Nr. 2 	 Dichtstoff-Charakterisierung, Ausgabe 3/99 

IVD-Merkblatt Nr. 4 	 Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Elastomer

Fugenbandern unter Verwendung von Klebstoffen, Ausgabe 7/01 


IVD-Merkblatt Nr. 5 	 Butylbander, Ausgabe 8/98 

IVD-Merkblatt Nr. 6 	 Abdichten von Bodenfugen mit elasti schen Dichtstoffen im befahr
baren Bereich an Abfül lanlagen von Tankstellen , Ausgabe 6/96 

IVD-Merkblatt Nr. 7 	 Elastischer Fugenverschluss bei Fassaden aus angemörtelten 

keramischen Fliesen, Ausgabe 2/96 


IVD-Merkblatt Nr. 8 Konstruktive Ausfuhrung und Abdichtung von Fugen im 
Holzfußbodenbereich, Ausgabe 7/96 

IVD-Merkblatt Nr. 9 Dichtstoffe in der Anschlussfuge fur Fenster und Außenturen, Ausgabe 11 /03 

IVD-Merkblatt Nr. 10 Glasabdichtung am Holzfenster mit lJichtstoffen, Ausgabe 2/00 

IVD-Merkblatt Nr. 11 Erläuterungen zu Fachbegriffen aus dem "Brandschutz« aus der Sicht 
der Dichtstoffe bzw. den mit Dichtstoffen ausgespritzten Fugen, Ausgabe 6/04 

IVD-Merkblatt Nr. 12 Die Überstreichbarkeit von Dichtstoffen im Hochbau, Au sgabe 1/05 

IVD-Merkblatt Nr. 13 Glasabdichtung am Holz-Alu-Fenster mit Dichtstoffen, Ausgabe 1/03 

IVD-Merkblatt Nr. 14 Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall, Ausgabe 12/02 

IVD-Video 

Bitte fordern Sie Bestellunterlagen ab oder bestellen Sie direkt im Internet unter 
www.ivd-ev.de. 
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